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  Monitoring, s.r.o., analytická laboratoř 
     Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 pod č.1416

    Areál VÚV T.G.M., Podbabská 30, 160 00  Praha 6, tel. 266316272

Odborné stanovisko k výsledkům č. 93751 *93751T09S05cz*

Zákazník: Obec Loucká Akce: Rozbor surové a pitné 

Loucká 16 Velvary, 273 24 vody

Datum odběru: 11.12.2017

Odebral: Měchura Datum dodání: 11.12.2017

Datum analýzy: 11.12. - 15.12.2017 Datum vyhotovení: 15.12.2017

Lab. číslo: 146047

Označení vzorku: V. objekt

Loucká

Matrice: pitná

voda

Začátek stanoviska

Za laboratoř schválil:

Ing. Jana Weissová, analytická pracovnice

V odebraném vzorku LČ 146047 byly provedeny analýzy v rozsahu Kráceného rozboru I dle Vyhlášky 252/2004 

Sb.

Výsledky analýz vyhovují ve všech parametrech legislativního předpisu pro pitnou vodu.

Výsledky analýz sledovaných ukazatelů odpovídají požadavkům Vyhlášky 252/2004 Sb. na pitnou vodu.

 


